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centro tecnolégico del metal murcia

Murcia
Fax 968 89 06 12

Poligono Industrial Oeste

INFORME DE ENSAYO"

LABORATORY TEST REPORT
SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA PARA APAGADO DE FUEGO EN COCINAS. CLASE F
SELF-OPERATED EXTINTION SYSTEM FOR COOKING OIL FIRE. CLASS F.

502
968 89 70 65.

30169 San Ginés.
www.ctmetal.es / e-mail: ctmetal@ctmetal.es

Apdo
Tel

Direccion del Laboratorio / Laboratory Address:
Avda. del Descubrimiento. Pol. Ind. Oeste 30.169 San Ginés Murcia Spain

Informe nimero / Reportnr:  TE-01/10

Solicitante / Requested by: TODOEXTINTOR, S.L.
Direccién / Address: C/ Dofana 32-34, Pol. Ind. La Fraila Il 28970 Humanes (MADRID)

IDENTIFICACION DEL EXTINTOR / IDENTIFICATION OF EXTINGUISHER

Fabricante / Manufacturer: TODOEXTINTOR, S.L.
N Direccion / Address: C/ Dofiana 32-34, Pol. Ind. La Fraila Ill 28970 Humanes (MADRID)
6
5 Marca y Modelo / Commercial name and Type: FIRETEX

Agente extintor / Extinguishing medium : BOLDFOAM F-40

Carga nominal / Nominal charge: 91

Sistema de presurizacion / Pressurisation

Método / Method: Permanentemente presurizado
Gas /gas: N2
Presioén o masa / Pressure or mass: 120g

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS / CONCLUSION OF THE TESTS

Conformidad de las muestras ensayadas con los apartados de la norma ensayados
Compliance of submitted samples with tested clauses of the standard

No:
Si/Yes: X
Alcantarilla a 20 de Diciembre de 2010

Antonio Ayuso Ros
Director Técnico / Technical Manager
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centro tecnolégico del metal
laboratorio de ensayo de extintores

INFORMACION ADICIONAL. / SUPPLEMENTARY INFORMATION

= | os resultados de este informe se refieren Gnicamente a las muestras ensayadas
Only the materials detailed in this report have been subjected to test

» Queda prohibida la reproduccién total o parcial del presente informe sin autorizacion por
escrito del laboratorio
This report or any part of it may not be reproduced without the writen permission of the laboratory

= El presente documento es un informe de ensayos de laboratorio y no una aprobacion de
producto certificado
This is a laboratory test report and not a product certification approval

Este informe consta de 5 paginas
This report comprises

Fecha de inicio de los ensayos 16/12/2010
Date of the beginning of the tests

Fecha de finalizacion de los ensayos 16/12/2010
Date of the end of the tests

*TEMPERATURAS DE SERVICIO / Operating temperature range T(max) °C:

T(min) °C:
«DIELECTRICO / Dielectric suitability (applicable only for water based extinguishers)
*HOGARES SOLICITADOS / Fire class(es) intended for

5

sHOGARES EXTINGUIDOS / Fire rating achieved

5F

» PRESIONES DE SERVICIO / Operating pressure service P(Tmax) bar:
P(Tmin) bar:
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centro tecnolégico del metal
laboratorio de ensayo de extintores

INDICE / SUMARY

PORTADA /| FRONT PAGE

INFORMACION ADICIONAL / SUPPLEMENTARY INFORMATION
INDICE / SUMMARY

1.- OBJETO DEL ENSAYO / SUMARY OF TESTS

2.- MUESTRAS DE ENSAYO / SAMPLES

3.- INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT
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centro tecnoldgico del metal
laboratorio de ensayo de extintores
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Eficacia clase F / Class F fire rating

2.- MUESTRAS DE ENSAYO / SAMPLES

Fecha de recepcion de las muestras / Date of the receipt of the samples by the lab: 15/12/2010
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centro tecnoldgico del metal
laboratorio de ensayo de extintores

4.38.- HOGAR TIPO DE LA CLASE F / CLASS F FIRE RATING

Muestra n®Samplenr o n: e TEQT AR
[Hogar tipo / Fire size 5F
Temperatura ambiente medida (°C) 9,1
Actual ambient temperature (°C)
U (°C) 0,6
Temperatura ambiente permitida (°C) 0a30
Required ambient temperature (°C)
Tiempo medido hasta autoignicién (h.min) 1.26
Measured time to auto-ignition (h.min)
Tiempo maximo hasta autoignicién (h.min) <3 h 30 min
Required time to auto-ignition (h.min)
Temperatura de autoigniciéon medida (°C) 342
Measured auto-ignition temperature (°C)
U (°C) 2,1
Temperatura de autoignicion requerida (°C) [330, 380]
Required auto-ignition temperature (°C)
Descarga completa del extintor sin interrupcion (si/no) si
Complete discharge without interruption (yes/no)
Extincién del hogar (si/no) / Fire extinguished (yes/no) si
Proyeccion de material ardiendo (si/no) no
Burning material ejected (yes/no)
Reignicién en 20 minutos (si/no) no
Reignition within 20 minutes (yes/no)
Residuo de aceite tras extincion (si/no) si
Oil left after extintion (yes/no)
Llamas superiores a 2 m (si/no) no
Enlargement of flames observed (yes/no)
Eficacia clase F cumplida 5F
Achieved test fire rating - Class F
Conforme (si/no) si
Compliance (yes/no)
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